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Online Partial Discharge Tracking using an Improved Monitoring and
Ubiquitous Solution

¢, Qué es OPTIMUS?

Si, pero, ¢Qué es OPTIMUS?

La monitorizacion de descargas parciales (DDPP) en redes de distribucion
como indicador del estado del aislamiento eléctrico de los activos presente
en dichas redes:

 Desarrollo de una metodologia de diagnostico del estado de la red
eléctrica de distribucion secundaria, basado en la monitorizacion y
localizacion de DDPP.

« Desarrollo de un SCADA que integre entre sus funciones la
monitorizacion y alarmas provenientes del sistema de monitorizacion de
DDPP.
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Descripcion de proyecto
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Sistema capacitivo
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Sistema capacitivo
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Sistema Inductivo
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Sistema Inductivo

Conectividad

Red de monitorizacion

Conectividad Conectividad
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SCADA
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SCADA
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Valoracion de los Sistemas
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Valoracion de los Sistemas
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Valoracion de los Sistemas
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Conclusiones

Dos sistemas de medida de DDPP con distintos enfoques han sido
desarrollados:

» Sistema con equipo compacto utilizando sensores capacitivos e
integrado dentro de aparamenta y entorno de centro de transformacion

» Sistema con equipo compacto utilizando sensores inductivos

Ambos sistemas han sido integrados en un SCADA desarrollado para
indicar posibles problemas asociados con DDPP.

Funcionalidad de la monitorizacion ‘online’ de los sistemas ha sido
verificada en un entorno ‘real’ de una red de distribucion.
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